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一、概述

灭磁开关跳闸时，首先是辅助电极（常闭断口）将灭磁电阻接入发电机转子两侧，接着断路器的正负极主断口断开，最后弧断口断开并切断转子电流，这些操作都是开关本身的机械联锁装置完成的，不需要任何外部操作电路，提高了整个灭磁系统的可靠性。由于其良好的灵活性，使这种断路器能广泛应用于线性及非线性电阻灭磁系统及其他交、直流发电机灭磁系统的不同需要。

灭磁开关通过机械联动方式进行各电极的分合，并保证主触头的同步性及与辅助级的时序配合，经过长时间运行故不可避免的存在机械磨损，电极固定端偏移，造成同步时间，时序配合满足不了国标的要求，各电极烧噬搭接面低于3分之2，辅助触头弹簧应力下降造成动作不准确等等，运行10年的开关进行一次完整全面的维护保养，灭磁开关触头的动作时序为最终检测指标。

[image: image1.png]® JKKG- 43&:&97—*491:{,;.,1*“
'L :





二、技术说明

设备特点
控制系统采用可编程中断程序控制，具有自诊断功能。

合分闸采集响应时间0.2ms；

配有带背光的液晶显示面板，可设置各通道参数；

控制输出为无源空结点，容量为220V 10A(也可定制为20~30A)；

测试仪配有 A、B、C、辅助四个通道；A、B通道为主通道，只能接设备的常开点；C、辅助通道常开点和常闭点都可以接入；
合分闸有时序图显示；
最大可接入8通道测量（定制）
接线说明
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合分闸输出接到灭磁开关的合分闸回路(见后附图）；
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A,B,C,辅助4个通道接致灭磁开关的主断口，弧断口及辅助断口；其中A,B通道只能接入灭磁开关的常开结点断口，C,辅助2通道可接常开结点断口也可接常闭接结断口；
使用时，确保仪器可靠接地；
使用说明

设备通电
首先检查测试仪可靠接地，再合上电源开关，显示屏带电，设备的工作电源指示灯亮（公共端上指示灯）

通道参数设置

   上电后，显示屏显示如下：
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点击“菜单”按钮选择“通道设置”
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   在“通道设置”里可以看到每个通道后面有一个切换按钮，可以切换每个通道的定义；可切换定义如下表所示：

	通道
	切换1
	切换2
	切换3
	切换4
	切换5

	A
	主断口1
	主断口2
	弧断口1
	弧断口2
	

	B
	主断口1
	主断口2
	弧断口1
	弧断口2
	

	C
	主断口1
	主断口2
	弧断口1
	弧断口2
	辅助断口

	辅助
	主断口1
	主断口2
	弧断口1
	弧断口2
	辅助断口


灭磁开关机组编号后面的数字是可以更改的，为0时设置测试灭磁开关为备件；为1时设置为电站1号机组的灭磁开关；最大机组编号为32；

根据实际情况设定好各通道定义；下图是选择好A主断口1，B主断口2，C弧断口1,辅助为辅助断口；机组编号为4号机组；设置好的画面如下：

[image: image7.png]JKKG- 4 KBEFE A MR
o EWO %
BESSE] b
S asnl f7k
- HEEWO
KB FHA S





设定好后，点“返回”按钮退到主画面：
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时间测试

测试仪的外部接线都接好，各通道参数设定好后，就可以测合分闸时间了；以下为测试开关时间；
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点菜单选择合分闸的时序图；

合闸时序图
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时序图中：主断口1、主断口2及弧断口1为常开点，辅助断为常闭点；动作时差为最小动作时间为基点（为0），显示与基点的时差，值为ms;

本图表示弧断口1最先动作闭合，过8ms后主断口闭合；过13ms后辅助断口断开；

分闸时序图
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时序图中：主断口1、主断口2及弧断口1为常开点，辅助断为常闭点；本图表示主断口1、主断口2最先断开，过4ms辅助断口闭合；过6ms弧断口断开；

四、附CEX开关二次电气接线图
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